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Na podstawie:

+ art. 4 ust. ] pkt | Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59)

¢ art, 12 ust. | Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r, o zbicrowym zaopatrzeniv w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (). Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z pdzn. zm.)

*  §22 ust. | rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badat probek wody, pobranych w2019r.
w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez Zakltad Ushig
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku
stwierdza przydatnos¢ wody z wodociggu publicznego Goscimin Wielki za 2019r.
Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Plofisku na podstawie uzyskanych wynikéw badan
probek wody pobranych 14.01.2019r., 11.04.2019r., 16.07.2019r., 17.10.2019:., z wodociagu publicznego w
Gosciminie Wielkim informuje, ze jako§¢ wody odpowiada cbowigzujgeym wymaganiom rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozyeia przez ludzi.

Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne monitoringu kontrolnego: metnosé, smak,
zapach, barwa, przewodnosé, odezyn (pH), bakterie grupy coli , bakterie Escherichia coli, ogélna liczba
mikroorganizméw w temp.22+2°C po 72h. Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne w ramach
prowadzonego monitoringu przegladowego: mgtnose, barwa, zapach, przewodno$é, pH, smak,
twardod¢, utlenialnosé z KMnO4, jon amonowy, azotyny, azotany, chlorki, zelazo, mangan, fluorki,
miedz, oléw, kadm, nikiel, chrom, glin, starczany, arsen, selen, antymon, rteé, séd, 1,2-di-chloroetan,
2trichloroeten i tetrachloroeten, benzo(a)piren, Y WWA, ¥ THM, pestycydy, ¥pestycydow, cyjanki,
bor, benzen, ogolna liczba mikroorganizmow w temp.22+2°C po 72h, bakterie z grupy coli, bakterie
Escherichia coli, Enterokoki (paciorkowce katowe), epichlorohydryna, chlorek winylu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plofisku stwierdza, ze w 2019r. mieszkancy
nastepujgcych miejscowosci: Gasoein, Sobokleszez, Komory Dabrowne, Gutkéw, Badkowo,
Lopacin, Spondoszyn, Kosmy Pruszki, Cichawy, Gucin, Nowe Miasto, Goscimin Wielki,
Zasonie, Stare Zawady, Karolinowo, Henrykowo, Czarnoty, Zawady B, Szczawin, Wilka
Szczawinska, Anielin, Nowe Miasto Folwark, Latonice, Wladyslawowo, Janopole, Jurzyn,
Miszewo B, Belin, Grabie, Kubice, Janowek, Kozniewo Srednie, Kosmy Wielkie, Modzele
Bartlomieje korzyslajacy z wody dostarczanej z wodociggu Goscimin Wielki spozywali wodg
dobrej jakodei, oceniong jako zdatna do uzycia, tzn. wolng od mikroorganizméw chorobotwérezych i
pasozytow w liczbie stanowiacej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji
w stezeniach stanowiacych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje
agresywnych wlasciwosci korozyjnych.
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