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DECYZJA Nr HKN-231/2022/Z ! T

e art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 pkt 1 art. 37 ust. | ustawy z
1985 o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),

e art. 127a i art. 130 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

oraz na podstawie uzyskanych wynikow badan probek wody pobranych z urzadze
wodociagu publicznego w Golotczyznie w ramach kontroli sanitarnej sprawdzajacej wg prot

dnia 14 marca

postgpowania

i i instalacji
bkotu kontroli

HK-72/186/2022 przeprowadzonej w dniu 12.12.2022 r. oraz zgodnie ze sprawozdaniem| z badan nr:
HKL.9051-1-583/1305,1306,1307,1308/2022 z dnia 14.12.2022 r.
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
zmienia decyzje HK-231/2022 z dnia 24.11.2022 r. stwierdzajgcq
warunkowq przydatnos¢ wody do spoiycia przez ludzi z wodociggu Golotczyzng
w ten sposob, ze przedluza termin wykonania nizej wymienionych obowigzkow:
1) wyeliminowanie obecnosci bakterii grupy coli z wody dostarczanej i w sieci dyjstrybucyjnej
wodociggu publicznego w Golotczyznie doprowadzajac jej jakos¢ do wymagan okreslonych w
czesci C w tabeli 1 zatacznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnfa 2017 1. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
2) prowadzenie dzialan naprawczych w celu przywrocenia bezwarunkowej mikrpbiologiczne]
przydatnosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
3) nieprzekraczanie okreslonej dopuszczalnej wartosci parametrycznej dla chloru wolnego - 0,3
mg/l w punktach czerpalnych w przypadku prowadzenia okresowej dezynfekcji wody zwiazkami
chloru
4) biezace informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji dzialan naprawczych
5) potwierdzenie badaniami w ramach kontroli wewnetrznej uzyskanie wymagane] jakosci

mikrobiologicznej wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej z zakresie
mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, a takze chlor
czasie prowadzenia procesu dezynfekcji i po jego zakonczeniu we wszystkich
punktach monitoringowych/zgodnosci

w terminie do 10.01.2023 r.

wskaznikow
1 wolnego w
1zgodnionych

O wykonaniu nakazéw ww. decyzji nalezy powiadomié pisemnie Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzja Nr HKN-231/2022 z dnia 24.11.2022 r. Zaklad Ustug Wodnych
Rolnictwa w Mtawie byl zobowigzany do wyeliminowania obecnosci bakterii grupy co

dla Potrzeb
i w wodzie




»

uzdatnionej [i w sieci dystrybucyjnej wodociagu publicznego w  Golotczyznie, prowadzenia dziatan
naprawczych, wykonywania badan wody w przedmiotowym zakresie i informowaniu PPIS w Ciechanowie o

wynikach ty¢h badan.
Strona | zobowiazana w ramach nalozonych obowiazkow przeprowadzala badania jakosci
mikrobiologfcznej wody, (probki wody pobrane w dniu 06.12.2022 r.) ktére potwierdzaty poprawe

mikrobiologfczng - brak obecnosci bakterii grupy coli wg sprawozdan z badan : 3905/22, 3906/22, 3902/22,
3903/22, 3904/22. Zaklad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie pismem z dnia 24.11.2022 r.
znak EK/3604/2022/AG przedstawit plan dziatan naprawczych oraz poinformowal o braku mozliwosci
ustalenia przyczyn pogorszenia jakosci mikrobiologicznej wody z wodociagu Gototczyzna.

Upowazniony pracownik PSSE w Ciechanowie, w dniu 12.12.2022 r. pobrat probki wody z urzadzen i
sieci dystrybucyjnej wodociagu Gototczyzna w ramach kontroli sanitarnej sprawdzajacej (wg protokotu
kontroli HK-72/186/22 z dnia 12.12.2022 r.). Uzyskane wyniki badan wykazaty obecnosé¢ bakterii grupy
coli w jedqym punkcie na sieci — Szwejki 4 — 8jtk/100ml. Podjete dziatania naprawcze nie daty
zadowalajacych rezultatow. Po konsultacji telefonicznej w dniu 14.12.2022 r. (po otrzymaniu informacji o
wynikach badan) Zaklad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie zostal poinformowany o braku
stabilnosci W zakresie jakosci mikrobiologicznej wody w wodociagu Golotczyzna oraz wnioskowat o
przedtuzenie|decyzji do dnia 10.01.2023 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie po rozpatrzeniu wniosku strony
zobowigzangj stwierdzil, ze zostaly spetnione przestanki w mysl art. 155 k.p.a. poniewaz brak jest przepisow
szczegOlnych, ktore sprzeciwiatyby sie zmianie przedmiotowe;j decyzji, a za jej zmiang przemawia stuszny
interes strony.

Wykonujac ustawowe zadania w zakresie przeciwdzialania zagrozeniom zdrowotnym, PPIS w
Ciechanowiq majac na uwadze zrealizowane dotychczas dziatania naprawcze oraz konieczno$é¢ ich
intensyfikacji w zakresie wymaganej jakosci wody, przedtuzyl termin uzyskania wymaganej jakosci
mikrobiologjcznej wody do dnia 10.01.2023 r.

Pouczenie

Od (decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Mazowieckiego Panstwowego
Wojewodzkipgo Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego (w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

W trakcie bjegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec Panstivowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oswiadczenia o

Zrzeczeniu

ostateczna 1 J
Decyzja pod
wszystkich s

¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie
rawomocna.

ega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem
ron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawaidy wniesi i
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