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Na podstawie:

o art. 4 ust. 1 pkt |1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22023 r. poz. 338, z p6zn. zm.),

+ art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z p6zn. zm.),

» §22ust. | rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan probek wody, pobranej w ramach

nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewngtrznej,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku
stwierdza warunkowg przydatnos¢é wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego
Goscimin Wielki
Przeprowadzone badania probek wody pobranej z punktoéw zgodnosci/monitoringowego z zaktadu
uzdatniania/ strefy zaopatrzenia wodociagu publicznego Goscimin Wielki w ramach nadzoru
sanitarnego w dniu 10.07.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem z badan HKL.9051-1-
395/900,901,902/2023 z dnia 14.07.2023 r. (data wplywu 18.07.2023 r.) oraz w ramach kontroli

wewnetrznej:

- pobranej w dniu 28.07.2023 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badan nr 2800/23 z dnia
01.08.2023 r., - Stacja Uzdatniania Wody Goscimin Wielki- woda uzdatniona,

- pobranej w dniu 09.08.2023 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badan nr 2983/23 z dnia
14.08.2023 r. (data wptywu 18.09.2023 r.) — Stacja Uzdatniania Wody Goscimin Wielki — woda

uzdatniona,

- pobranej w dniu 21.09.2023 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badan nr 3680/23 z dnia

25.09.2023 r. — Stacja Uzdatniania Wody Goscimin Wielki — woda uzdatniona,



- pobranej w dniu 26.09.2023 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badan nr 3763/23 z dnia

02.10.2023 r. — Stacja Uzdatniania Wody Goscimin Wielki — woda uzdatniona,

wykazaly ponadnormatywng zawarto$¢ manganu, pozwalajaca na stwierdzenie warunkowej

przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

Warto$¢ parametru manganu jest niezgodna z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2294), zawartymi w zalgczniku nr 1 czes$¢ C tabela 2 ww. rozporzadzenia.

Biorac pod uwage wyniki badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, dostarczanej
ok. 6536 mieszkancom miasta Nowe Miasto oraz 33 miejscowosci gminy Nowe Miasto i gminy
Sonsk: Gasocin, Sobokleszcz, Komory Dabrowne, Gutkéw, Badkowo, YL.opacin, Spondoszyn,
Kosmy Pruszki, Cichawy, Gucin, Nowe Miasto (ulice GoSciminska, Reymonta, Sienkiewicza,
Wolnosci, Brzozowa, Akacjowa, Klonowa, Lipowa, Swierkowa, Pogodna, Grunwaldzka,
Mlodziezowa, Ciechanowska od numeru 45 do numeru 122), Go$cimin Wielki, Zasonie, Stare
Zawady, Karolinowo, Henrykowo, Czarnoty, Zawady B, Szczawin, Wolka Szczawinska,
Anielin, Nowe Miasto Folwark, Latonice, Wladystawowo, Janopole, Jurzyn, Miszewo B, Belin,
Grabie, Kubice, Janowek, Kozniewo Srednie, Kosmy Wielkie, Modzele Bartlomieje, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku stwierdza, ze mieszkancy ww. miejscowosci korzystajacy
z wody dostarczanej z wodociggu publicznego Goscimin Wielki spozywaja wode oceniong jako

warunkowo przydatng do spozycia przez ludzi.
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Otrzymujg:
1. Zaktad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie, ul. Nowa 40, 06-500 Mtawa
Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
Wajt Gminy Sonsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sonsk
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku informuje, ze w ba aniach
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Goscimin Wielki,
gmina Nowe Miasto, zaopatrujacego w wode ok. 6536 mieszkancéw miasta Nowe Miasto
oraz 33 miejscowosci gminy Nowe Miasto i gminy Sonsk: Gasocin, Soboklgszcz, Komory
Dabrowne, Gutkéw, Badkowo, Lopacin, Spondoszyn, Kosmy Pruszki, Cichawy, Gucin,
Nowe Miasto (ulice Gosciminska, Reymonta, Sienkiewicza, Wolnosci, Brzozowa,
Akacjowa, Klonowa, Lipowa, Swierkowa, Pogodna, Grunwaldzka, Mlodziezowa,
Ciechanowska od numeru 45 do numeru 122), Go$cimin Wielki, Zasonie, Stare Zawady,
Karolinowo, Henrykowo, Czarnoty, Zawady B, Szczawin, Wélka Szczawinska, Anielin,
Nowe Miasto Folwark, Latonice, Wladyslawowo, Janopole, Jurzyn, Miszewo B, Belin,
Grabie, Kubice, Janowek, Kozniewo Srednie, Kosmy Wielkie, Modzele Bartlomieje,
stwierdzono przekroczenie warto$ci parametrycznej manganu.

Odnotowano zwigkszone stezenie manganu pozwalajace na stwierdzenie warunkowej
przydatnosci wody do spozycia przez ludzi. Ponadnormatywna zawarto$¢ manganu w wodzie
moze negatywnie wplynaé na wyglad i smak wody, jednak nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia konsumentow.

Woda moze by¢é wykorzystywana bez ograniczen do celéw spozywezych i gospodarczych.

Podwyzszona warto$¢ manganu moze powodowaé przebarwienia na pranych

tkaninach, urzadzeniach sanitarnych oraz innych powierzchniach, majacych kontakt z woda.

e

Jednoczesnie informuje, ze trwaja prace majace przywroci¢ odpowiednig jakos¢ wody.
Informacja dotyczgca jakoSci wody obowiazuje do czasu wydania Kolejnego

komunikatu.
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