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DECYZJA Nr HK- 5/2024

Drialajge na podstawie:

e art.4ust. 1 pktl.art. 10 ust. 1 pkt 3. art. 12 ust. 1. art. 27 ust. 1 i 2. art. 37 ust. 1 ustawy 7 dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2 2023 r. poz. 338 z¢ 7zm.) ~

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 7¢ zm.)

o S$3ust 1i3 §4ust]pkt ! ust, 2. § 21 ust. T pkt 4. ust. 7, ust. 8. ust. 9. § 26 ust. 1 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017 row sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 . poz. 2294 7¢ zm.).

e art. 21 § 1 pkt 2. art. 104 § 1. art. 127a i art. 130 § 1. § 2. § 3 pki 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

oraz uwzgledniajge wyniki badan probek wody pobranych w dniu 03.01.2024 r. ze stacji
uzdatniania wody i z sieci dystrybucyjne] wodociggu publicznego Golotezyzna gm. Sonsk w
ramach nadzoru sanitarnego (protokot kontroli sanitarne; sprawdzajacej nr HK-72/1/24) wedlug
sprawozdania z badan HEKL.0051-1-2/5.6,7.8/2024 z dnia 05.01.2024 r.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
brak przvdatnosci wody do spoiycia prieg {udzi
7z wodociqgu publicznego Golotciyinag
i nakazuje
Zakiadowi Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolniciwa w Miawie, ul. Nowa 40, 06-300 Miawa

1. Wyeliminowanie obecnosei hakterii grupy coli 7z wody uzdatnionej i w sicei
dystrybucyjnej  wodociagu publicznego Golotezyzna doprowadzajac  jej jakos¢ do
wymagan okreslonych w Tabeli T w czesci C zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia 7 dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie inkodel wody przeznaczonej do spozycia przez
fudzi. '

3. Ustalenie 1 realizowanic dzialaf naprawczych —w cefu  doprowadzenia  jakosci
mikrobiologicznej wody 7z wodociagu publicznego Golotezyzna do obowigzujacych wymagan
zpodnych 7 rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 7 dnia 7 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia pracs tudzi.

1. Poiniormowanie wszystkich odbiorcow o zlgj jakodei mikrobiologiczne] wody 7 wodociggu
publicznego Golotezyzna oraz amicszezenic informacii o jakodei wody na cironie internetowe]
i w innych publikatorach.,

4, Riezace informowanie PPIS w Ciechanowie {zgodnic 7z § 6 ww. rozporzadzenia) © zakresie
i terminach podeimowanych dzialan naprawczych oraz ich skutecznosct .

5. Prrediozenie sprawozdan 2 badan mikrobiologicznych  w  zakresic wskaznikow

mikrobiologicznych: bakteric grupy coli. Escherichia coli. b:nierokoki kalowe oraz chloru

wolnego pobranyvch we wszystkich 4 uzgodnionych punktach monitoringowych (SUW

wody uzdatnioncj, SIEC - Sonsk ul. Cicchanowska 20. Szwejkt 4,

ot

Golotezyzna - kra



Burkaty 11) potwierdzajgeych uzyskanie wymaganej jakosci mikrobiologiczne] wody z
wodociaggu publicznego Golotezyzna. o

6. Zapewnienic zasigpezego  zaopatrzenia  ludnoSei w wode o jakosei odpowiadajacej
obowigzujgcym  wymaganiom dla wody przeznaczone] do spozyeia. w czasic braku
przydatnosci wody do  spozycia przez ludzi dostarczanci 2z wodociagu publicznego
Golotezyzna.

Na podstawic art. 27 ust. 2 ustawy 7z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej,
obowigzki okreslone w pkt 3 i 6 podlegajg natychmiastowemu wykonaniu.

Termin wykonania obowigzkow okreslonych w pkt 1,2, 41 5 do dnia 23.01.2024 r.

O wykonaniu nakazéw nalezy powiadomié¢ pisemnie Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarncego w Ciechanowie.

Uzasadnienie

Do ustawowego zakresw dziatania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie biezacego
nadzoru sanitarnego nalezy m. in. kontrola przestrzegania przepisow okreslajgcych wymagania
higieniczne 1 zdrowotne, w szczegdlnosei dotyczgeych higieny Srodowiska. a zwlaszeza wody
przeznaczone] do spozycia przez fudzi w zakresie ustalonym  w odrebnych przepisach. Pafstwowa
[nspekeja Sanitarna jest z mocy przedmiotowe] ustawy zobowigzana do sprawowania biezgcego
nadzoru  w  zakresie przestrzegamia  przepisow  okreslajacych wymagania dotyczace wody
przeznaczonej do spozveia przez ludzi.

Zgodnic z decyzjg Nr HK-272/2023 z dnia 05.12.2023 1. dot. warunkowe] przydatnosci wody do
spozycia przez ludzi 2 wodociagu publicznego Golotezyzna gm. Sonsk, Zaklad Ustug Wodnych w
Miawic byl zobowigzany w terminie do dnia 27.12.2023 r. do wyeliminowania obecnosei bakterii
grupy coli 7 wody uzdatnioncj i w sieci dystrybucyjnej wodociggu publicznego Golotezyzna, ustalenia
i realizowania dzialan naprawczych, potwierdzenia  badaniami uzyskanic wymaganej jakosci
mikrobiologicznej wody w przedmiotowym zakresie i informowania PPIS w C iechanowic o wynikach
tych badan,

Strona  zobowigzara w  trakcie postepowania administracyjnego pisemnic przekazvwala
informacje wraz # wynikami badan prébek wody pobicranych w dniach 29.11.2023 r.. 12.12.2023 ..
19.12.2023 r. i 05.12.2023 r. w ramach kontroli wewnetrznej . Trzvkrotnie stwierdzono utrzymujges
si¢ obeenos¢ bakterit grupy coli. a wyniki badan probek wody pobranych w dniu 05.12.2023 r.
potwierdzity poprawe jakosci mikrobiologiczne] w zakresie wymaganych wskaznikéw po dziataniach
naprawczych,

W dniu 03.01.2024 r. upowazniony pracownik PSSI w Ciechanowie przeprowadzit kontrole
sanitarng sprawdzajaca nr HK-72/1/24 poborem probek wody ze wszystkich uzgodnionych punktow
zgodnosei/monitoringowveh wodociagu publicznego Golotezyzna. Badania wykonalo uprawnione
laboratorium. Zgodnic ze sprawozdaniem 7 badan HKI..9051-1-2/5.6.7.8/2024 7 dnia 05.01.2024 r.
stwierdzono pogorszenic jakosci wody w zakresie wskasnikéw mikrobiologicznych -  obecnodé
bakterii grupy coli w 4 punktach kontrolnych: s © s

- suw — woda uzdatniona 16 jtk/100 ml

- sie¢ - Sonsk ul. Ciechanowska 20 UG - § JIR/TO0 mi

- siec — Szwejki 4 — 24 jtk/100 mi

- siec - Burkaty 11 - 24 jtk/100 ml.

Ponadio wykluczono obeenose bakterii Escherichia coli i enterokokow katowych.

W zwigzku 7 powyzszym PPIS w Ciechanowic stwierdza. ze wodocigg publiczny Golotezyzna
dostarcza wode o kwestionow anej jukosci mikrobiologicznej w zakresie wskaznikow okreslonych w
Tabeli 1w czesei C zafacznika nr | do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawic jakosci wody przesnaczone] do spozycia przez budzi.

W zwigzku ze stwierdzonym stanem faktycznym Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Cicchanowic. zgodnic 7 art. 61 ¥ 11§ 4 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracy jnego pismem nr HEKN.0024.23.7.5023 & dnia 05.01.2024 r. zawiadomil o WSZCZeciu



stepowania administracyjnego. jednoczesnie odsigpujge od zasady zapewnicnia stronie ¢zynnego
udzialu w postepowaniu .
Na podstawie § 21 ust.1 pkt 4 ww. rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7 dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi nalezalo uznac, 7e woda z wodeciagu
publicznego Golotezyzna nie jest bezpicczna dla zdrowia ludzkiego.

Stwierdeona obecnoéé bakterii grupy coli (powyzej 10 jtk/100 ml) w wodzie
przeznaczonej do spozycia przez ludzi stanowi zagrozenie dla zdrowia konsumentow,
W zwiazku 7z powyzszym PPIS w Cicchanowie stwicrdzil brak przydatnosci do spozyecia przez
ludzi wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej wodociggu publicznego Golotezyzna oraz
nakazal wyeliminowanie obecnosei bakterii grupy celi.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Panstwowej inspekeji Sanitarnej
jezeli stwierdzone naruszenia powoduja zagrozenie zdrowia ludzi wlasciwy panstwowy powiatowy
inspektor sanitarny nakazuje m.in. wyeliminowanie obecnosci nieprawidlowosci oraz podigcic innych
dziatan. Nakazy decyzji « pkt 3 1 6 podlegaja  natychmiastowemu wykonaniu.

Uwzgledniajac powvzsze ustalenia i realizujac ustawowy obowigzek przeciwdziatania zagrozeniom
zdrowotnym dia ludzi. nakazano jak w sentencj: deeyzji.

Pouczenie

Od decyzji przysluguje prawo wnicsicnia odwolania do Mazowicckiego Panstwowego
Wojewadzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Passtwowego Inspekiora Sanitarnego w
Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doreczenia ninicjszej decyzj.

Przed uplywem terminu wnicsienia odwolania decyzja nic ulega wykonaniu (art. 130 § 1 kpa).
Whiesienie odwolania w ferminic wstrzymuje wykonanie decyzji ( art. 130 § 2 k.pa.). Mimo
wniesienia odwolania decyzja podlega wykonaniu w przypadku. gdy:

- decyzji zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalnoset (art. 108 K.p.a.).

- decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu 7 mocy ustawy,

- decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest '/.gf»dna 7
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkic strony zrzekly si¢ prawa do wnicsienia odwoiar.xm.. ‘
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do‘\\‘meswmz}
odwotania wobee organu administracji publicznej., ktory wydat deeyzje. 7 dniem dm‘{;c.:zcma organowi
administracji publicznej oswiadczenia o srzeczeniu sic prawa do waiesienia odwotania preez ostatniy
7e stron postepowania. decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomocna (art. 127a §‘i P2 k.pa._).. ‘\\
przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzjt mic
przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:

1 J; Adresat

2.) Wéjt Gminy Sonsk

3.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w € icchanowie
4.) aa



logiczha w Ciechanowie

waww.gov.pliweb/psse-ciechanow

. Powiatowa & tacia Sanitarno:Epidemio

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWIE

e tel:236723373 & sekretariat psse ciechanow@sanepid.gov.ol o Ul Henryka Sienkiewicza 27
06-400 Ciechanow

KOMUNIKAT

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
7 dnia 05.01.2024 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone] do spozycia
przez ludzi

z wodociagu publicznege Golotczyzna gm. Sonsk

zaopatrujqcege w wodg ok. 1 800 mieszkarncéw 7 miejscowosci gm. Sonsk: Goloiczyzna, Burkaty,
Dziarno, Soiisk, Strusin, Strusinek oraz czesé nieruchomosci w Szwejkach

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
informuje o
BRAKU PRZYDATNOSCI WODY DO SPOZYCIA
z wodociagu publicznego Golotczyzna gm. Sonsk.

Podstawy uznania braku przydatnosci do spozycia sg wyniki badan prébek wody pobranych w
ramach kontroli sanitarnej sprawdzajacej z wodociagu publicznego Golotczyzna. Wyniki badan
wykazaty obecnos¢ bakterii grupy coli we wszystkich punktach zgodnosci. Wykluczono obecnosc

bakterii Escherichia coli i enterokokow kalowych.

wodociagu

Majgc na uwadze szczegbing ostrosnioéé w korzystaniu z waody Z
publicznego Golotczyzna ppIs w Ciechanowie informuje,

Jjednoczeénie informuje, ze istnieje mozliwos¢ poprawy jakoéci wody W ramach

realizowanych dziatan naprawczych .
informacja dotyczzia jakosci
komunikatu.

wody ochowigzuje do czasu wydania kolejnego




