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Ocena jakosci wody \

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2023 r. poz. 338 ze zm.),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu éciekdw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),

e §3,ust.1i3,8§4ust.1pkt1,§20,§22i8§23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie po analizie danych zawartych w
sprawozdaniach z badan prébek wody pobieranych w dniach 07.02.2023 r., 27.03.2023 r., 04.04.2023 r.,
09.05.2023 r., 10.08.2023 r., 21.11.2023 r. i 19.12.2023 r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego
prowadzonego przez organy PIS i realizowanej kontroli wewnetrznej przez przedsigbiorstwo wodociggowe z
urzadzen i sieci dystrybucyjnych w strefie zaopatrzenia wodociggu publicznego Gototczyzna gm. Sonsk
informuje, ze wodociag w 2023 r. dostarczat wode przeznaczona do spozycia przez ludzi o
niekwestionowanej jakoéci w zakresie oznaczonych wskaznikéw fizykochemicznych oraz zmiennej jakosci
mikrobiologiczne;.

Krétkotrwate pogorszenie jakosci mikrobiologicznej (obecno$¢ bakterii grupy coli) wody wystgpito w
marcu 2023 r. Dziatania naprawcze podejmowane natychmiast przez przedsigbiorstwo wodociggowe
skutkowaty szybkim przywréceniem wymaganej jakosci wody w ww. zakresie.

Od grudnia 2023 r. konsumenci korzystali z wody o warunkowej przydatnosci do spozycia w zwigzku ze
stwierdzeniem obecnosci bakterii grupy coli w wodzie z wodociggu Gototczyzna.

W sprawie jakosci wody do PPIS w Ciechanowie wptynetfa 1 interwencja konsumentow .

Jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z ww. rozporzadzeniem oceniano 1x kwartat
na podstawie monitoringu kontrolnego i przegladowego a takze na podstawie badan prébek wody,
pobieranych w zwigzku z sytuacjami mogacymi mie¢ wptyw na jakos¢ wody.

Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spetniata podstawowe wymagania mikrobiologiczne,
organoleptyczne i fizykochemiczne okreslone w czeéci A tabela 1, czgsci B, C, D zatacznika nr 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone;j do spozycia
przez ludzi.

Wodociqg Gototczyzna produkujgcy wode w ilosci ck. 320 m3/d, o dtugosci sieci dystrybucyjnej 20,20 km,
zaopatruje okoto 1566 mieszkaricéw miejscowosci (6) gm. Sorisk: Gototczyzna, Burkaty, Dziarno, Sorisk,
Strusin, Strusinek oraz czes¢ nieruchomosci Szwejki.
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