o tel:236723313 e sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 27,
06-400 Ciechanéw

3 Jrzgd Gminy Sonsk ,,
g‘ w PLYN dg’

’ | Ciechandw, 2024.02...?.?
nia: 09- 9 '
HKN.9011.2.15.2024 d“ /34 02- 28 Mﬁ’\ z

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarne;j
(Dz. U.z 2023 r. poz. 338 ze zm.),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. 22023 r. poz. 537 ze zm.),

e §3,ust.1i3,8§4ust.1pkt1,§20, §22i§23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294 ze zm.),

Pariistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzgledniajac analize uzyskiwanych
wynikéw badan prébek wody przeznaczonej do spoizycia przez ludzi, pobieranych w ramach
sprawowanego nadzoru sanitarnego przez organy PIS i realizowanej przez przedsiebiorstwa
wodociggowe kontroli wewnetrznej z urzadzen i instalacji wodociggédw zaopatrujacych w_wode

przeznaczong do spozycia przez ludzi mieszkaricéw gminy Sorisk informuje, ze w 2023 roku z 3
wodociggdw zbiorowego zaopatrzenia w wode:

e 2 wodociggi dostarczaly wode o wymaganej jakosci fizykochemicznej i mikrobiologicznej
(Ciemniewko, Damiety)

e 1 wodociagg okresowo dostarczat wode © warunkowej przydatnosci wody do spozycia w
zakresie wskaZnikéw mikrobiologicznych (Gototczyzna - stwierdzono obecnos$¢ bakterii grupy
coli).

Ponadto krétkotrwate pogorszenie jakosci wody w zakresie wskaznikéw mikrobiologicznych
wystapito dwukrotnie rowniez w wodociggu publicznym Gofotczyzna.

Wodociagi zaopatrujace w wode Gmine Sorsk: Damiety o produkcji ok. 172,7 m?/d,
Gototczyzna o produkcji ok. 276 m3/d, Ciemniewko o produkcji ok. 276,1 m3/d o tacznej dtugosci
sieci dystrybucyjnej 167,5 km korzystaj3 z uje¢ wody o dobrej jakosci mikrobiologicznej,
niewymagajacej statej dezynfekcji. Ujmowane wody dla tych wodociaggdw charakteryzujg sie
natomiast wysoka koncentracja Zelaza oraz manganu pochodzenia geologicznego. Zwigzki te
wymagaja uzdatniania, poniewaz wptywajg na akceptowalnos$¢ wody do spozycia z uwagi na zmiany
barwy, smaku i zapachu, oraz z powodu powstawania osadéw w systemach dystrybucji, co wptywa
min. na metnos$¢ wody .

PPIS w Ciechanowie dokonat oceny jakosci wody z wodociggdw publicznych zgodnie z wymaganiami
mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi okre$lonymi w czesci A tabela 1, w czesci B, C, D zatacznika
nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.). Jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia



przez ludzi zgodnie z ww. rozporzadzeniem oceniano co najmniej 1x kwartat na podstawie
monitoringu kontrolnego i przeglagdowego.
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